
Verwarmingssturing 12 januari 2021 St. Augustinuskerk.

Dit is het schema zonder de opentherm thermostaat zelf
Deze schakeling haalt de tijd van de DCF77 klok van Hugo Müller-klok en stuurt via tele de
thermostaat aan.
De stand van de ventilator moet voor laag en hoog in de kast (onderste paneel weg)
rechtstonder ingesteld worden.
De ventilator gaat bij aanschakelen automatisch naar hoog. Het nablazen is automatisch laag.
Men kan alleen handmatig tussen hoog/laag kiezen als de verwarming daadwerkelijk
aanstaat/brandt.
Op 10/2/2021 heb ik de ventilatoren gekoppeld aan één tempsensor zodat ze samenwerken.
Deurbev = led die aangaat als de deur van de warmtekamer openstaat, dan starten de
ventilatoren uit veiligheidsoverwegingen niet.
Het is de bedoeling om de deur buiten het stookseizoen open te zetten vw. de ventilatie in de
kelder.
(De printplaat nu met een atmega328p vervangt een eerdere versie met pic).
NB. Er is ook nog een extra electrische vorstbeveiliging gemaakt in de stookkamer achter in
de garage.

Zie ook volgende pagina's.






